UTVIDGAD KONTROLL

Utvidgad kontroll gällande vattentjänstverket Ålands Vatten Ab,  enligt tillämpningsinstruktion gällande förordningen för hushållsvatten 461/2000

Vattenprov från 7  vattenuttag i olika kommuner samt hos Chipsfabriken.
	Nr
	KONTROLL
	Målnivå=Må  Maximivärde=Max
	Intervall
	LAB

	1
	Lukt
	Må       Ingen onormal förändring
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	2
	Smak
	Må       Ingen onormal förändring
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	3
	Grumlighet
	Må       Godtagbar för användarna och ingen onormal förändring
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	4
	Färg
	Må        Ingen onormal förändring
	1 ggr/år
	

	5
	PH
	Må        6,5 – 9,5
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	6
	Elektrisk ledningsförmåga
	Må        Under 2 500 μS/cm
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	7
	Järn
	Max       200 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	8
	Sulfat
	Max       250 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	9
	Natrium
	Max       200 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	10
	Oxiderbart COD
	Max       5 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	11
	Mangan
	Max         50 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	12
	Aluminium .   
	Max        200 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	13
	Ammonium (NH4+)
	Max       0,50 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	14
	Ammonium  (NH4-N)
	Max       0,40 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	15
	Clostridium perfringens inkl. sporer
	Må        0 hbe/100 ml
	1 ggr/år
	ÅHS livsmedelslab

	16
	Escherichia coli
	Må        0 hbe/100 ml
	1 ggr/år
	ÅHS livsmedelslab

	17
	Koliforma bakterier
	Må        0 hbe/100 ml
	1 ggr/år
	ÅHS livsmedelslab

	18
	Enterokocker
	Må        0 hbe/100 ml
	1 ggr/år
	ÅHS livsmedelslab

	19
	Antal mikroorg. (22 oC) 
	Må        Ingen onormal förändring
	1 ggr/år
	ÅHS livsmedelslab

	20
	Arsenik
	Max       10,0 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	21
	Bromat
	Max       10,0 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	22
	Kadmium
	Max       5,0μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	23
	Krom
	Max       50 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	24
	Koppar
	Max       2,0 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	25
	Fluorid
	Max       1,5 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	26
	Bly
	Max       10μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	27
	Kvicksilver
	Max       1,0 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	28
	Nickel
	Max       20 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	29
	Nitrat (NO3)
	Max       50 mg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	30
	Nitratkväve (NO3-N)
	Max       0,11 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	31
	Nitrit(NO2)
	Max       0,5 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	32
	Nitritkväve(NO2-N)
	Max       0,15 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	33
	Pesticider 1
	Max       0,10 μg/
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	34
	Pesticider totalt
	Max       50 μg/l
	1 ggr/år
	Ackrediterat lab

	35
	Antimon
	Max       5,0 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	36
	Bensen
	Max       1,0 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	37
	Bens(a)pyren
	Max       0,010 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	38
	Bor
	Max       1,0 mg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	39
	Cyanid
	Max       50 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	40
	1,2-dikloretan
	Max       3,0 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	41
	Polycykliska aromatiska kolväten
	Max       0,10 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	42
	Selen
	Max       10 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	43
	Tetrakloreten och Trikloreten totalt
	Max       10 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab

	44
	Trihalometaner totalt
	Max       100 μg/l
	1 ggr/1 år
	Ackrediterat lab

	45
	Klorfenoler totalt
	Max       10 μg/l
	1 ggr/5 år
	Ackrediterat lab


Analyserna  nr  35, 36, 37, 38, 39 ,40 ,41, 42, 43,  och 45  analyseras en gång och om koncentrationerna understiger 50% av gränsvärdeskoncentrationerna och det inte finns uppenbara skäl till att de skall stiga, utförs analyser därefter med 5 års intervaller.

Akrylamid och Epiklorhydrin används ej i vattenberedningen och analyseras därför inte.

Vinylklorid analyseras inte eftersom  tri- eller tetrakloreten  inte har påvisats och vinylklorid löser sig inte från använd PVC-material

TOC analyseras inte eftersom COD (analys nr 11) analyseras.

Tritium och den totala indikativa dosen radioaktivitet mäts ej eftersom som tidigare undersökningar  (se speciella kontroller) visar att värdena klart understiger parametervärdena.

Beträffande radioaktivitet ges en separat bestämmelse.

Beträffande halvering av antalet analyser, hänvisas till uträkning och motivering under Beräkning av antal prover i denna kontrollplan, flik 7.

